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بلتغییرات ویرایش جدید نسبت به ویرایش ق
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محدودیت نصب بخاری درواحدهای مسکونی
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اضافه شدن محدودیت نصب درفضای آزاد
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اضافه شدن ضوابط تخلیه دستگاههای چگالشی
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تغییر معیار فاصله دهانه دریافت هوای تازه از معابر
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پاسیوتامین طبیعی هوای تازه از 
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اضافه شدن ضوابط تامین هوای تازه فضاهای خاص
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تغییر معیار فاصله دهانه تخلیه هوای از معابر
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تکمیل ضوابط تخلیه هوای خشکشویی
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اضافه شدن ضوابط هودمشترک درآشپزخانه های خانگی
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تغییر ضخامت وجنس هودها
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اضافه شدن موضوع بازیافت انرژی
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افزایش فشاردرطبقه بندی کانال های هوا
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اضافه شدن الزامات جنس جداره های پلنوم هوا
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لزوم امکان تنظیم جریان درانشعابات کانال کشی
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تغییر ضخامت ورق کانال های هوا  
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PEیاPVCمحدودیت کاربرد کانال هوای 
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الزام به دمپرداربودن دریچه های تخلیه هواوتعیین نوع دمپر
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اضافه شدن بخش صافی های هوا
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اضافه شدن بخش آشکارساز دود
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لزوم درج مشخصات روی عایق های پیش ساخته  
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اعلام استانداردهای ساخت دیگ هاوپکیج های چگالشی
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فاصله ایمنی بالای دیگ های بخاروآب گرم
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الزام نصب شیر بخارسری روی برخی دیگ های بخار  
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اضافه شدن لوازم کنترل وایمنی دیگ های کویل دار
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تم  حذف ممنوعیت نصب شیر روی لوله ارتباط منبع انبساط وسیس
گرمایی
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ممنوعیت نصب بخاری بدون دودکش درواحدهای مسکونی
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ممنوعیت نصب کندانسور کولرهای گازی روی نمای ساختمان
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اضافه شدن بخش گرم کننده تابشی
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اضافه شدن بخش تجهیزات رانده شده توسط موتوروتوربین گاز
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اضافه شدن بخش برج های خنک کننده
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تغییر جدول لوله های ترموپلاستیک
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اضافه شدن بخش سامانه گرمایش از کف
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اصلاح موقعیت نصب فشارسنج در آزمایش لوله کشی
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تعیین مشخصات عایق لوله از نظرگسترش دود وشعله
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لزوم رعایت الزامات سختگیرانه تردرمورد ضخامت عایق 
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لزوم رعایت الزامات سختگیرانه تردرمورد دودکش
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اضافه شدن ضابطه حداکثرطول لوله رابط
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ضوابط قرارگیری انتهای دودکش های با رانش ومکش مکانیکی
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ازجنس مصالح سوختنی.....ضوابط عبوردودکش از دیوار و
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تغییرواضافه شدن برخی ضوابط فصل ذخیره سازی سوخت
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اضافه شدن ضوابط مخزن دارای گرمکن سوخت
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تغییرشرایط آزمایش
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به روز شدن جدول مبردها
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تکمیل ضوابط لوله کشی تبرید
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اضافه شدن فصل سیستم های خورشیدی
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گرمایی  –حذف جداول روزدرجه سرمایی 
واضافه شدن استانداردهای مرجع
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تعویض هوای مکانیکی
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تبرید
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ضخامت عایق های کانال هوا ولوله ها
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شمااز توجه و همراهیباسپاس 


